
UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.
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Montaż zwieszany szyny:

SZYNA MulitiLINE TYP A
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Linka służy do regulacji 
wysokości oprawy.x2 x2
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x2

Odetnij pozostałą 
resztę linki.

5. 6.

Zamontuj zaślepki.



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

1A

2.

1B
220/240V - 48V 

TOP

Wywierć otwór w górnej części szyny.

220/240V - 48V 

Przełóż kabel przez zaślepkę z otworem.

Montaż natynkowy szyny:

SZYNA MultiLINE TYP A I B
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1B
220/240V - 48V 

TOP

220/240V - 48V 

3.

220/240V - 48V 


