
UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

1.

SZYNA MultiLINE TYP E

Wykonaj podłużny otwór montażowy o szerokości: 27 mm.

27 mm

4.

2.

Zamontuj sprężyny montażowe w tylnej części szynoprzewodu.

3.

1 m - 2 szt.
2 m - 3 szt.
3 m - 4 szt.

5.


